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LABORAT ORIa M BAD AN KOTŁOW I URZĄDZE N GRZEW CZY CH

93-23l Łód:ź, ul. Dostawcza l tęL. 42 64 00 821 fax, 42 64 00 828 @

SWIADECTWO
Nr OS l144lCUEl2l

potwierdza jące, że :

kotĘ wodne Ępu SAS EFEKT
o nominaln.vch mocach cieplnl,ch 17 - 23 i 29 kW.

z automatycznym podawaniem paliw,a stałego. opalanl,ch rłęglem kamiennym sortymentu
groszek

produkowane przez:

ZFiIK SAS Sp. z o. o. z siedzibąOwczary
ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko-Zdrój.

badane zgodnie z rvymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Świadęctwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:

Laboratorium Badń Kotłów i Urządzeń Grzewcry ch w Łodzi, ul. Dostawcza l
- podane w sprawozdaniach z badń nr 5 6 l20 -LG, 5 5 l 20 -LG, 4 | / I7 -LG .

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem! ze producent nie wprowadza żadny,ch zmian technicznych
w produkowanych urządzeniach w stosunku do urzadzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.
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okres ważności świadectwa
od 01.2021 do 01.2024
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Grzewczych

ł-/ 7/.,, /'l"-,(/-
(podpis)

INSTYTUT ENERGETYKI ,-) llnstytut Badawczy / ,./ /_
Zaklad Badań (- il^^,/J/

U::ą!::4 Energetycznych CUE -@odpis) l
93-231 Łódź, ul. fustdwcza 1 ''

ta|.42 640_08_21

Łódź; dnia 25.0I.202I r.

Stronal z2



INSTYTUT ENERG
Ins§rtut Badawczy

ETYKI
01-330 Wtrgawa, u1, Mory 8

e-mai1
ww.len com pl
nr konta: 22 ] l 60 2202 0000 0000 2987 30 l 3

tel. 22 345t-200
lax 22 836 6.] 6]
Regon 000020586
NlP: 525-00-08-76 l

LABORATORIUM BAD I URZĄDZEN GRZEWCZYCH

93-231 Łódź,uL Dostawcza ItęI.42 64 00 82l fax.42 64 00 828

7

SWIADECTWO
Nr OS l[44lCIJElzl

Kotły wodne typu SAS EFEKT
o nominalnych mocach cieplnych I7,23 i 29 kW,

z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalane węglem kamiennym sortymentu groszek,
badane zgodnie z w},maganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
uzvskana lvartość Wymagania

normySAS
EFEKT l7

SAS
EFEKT 23

SAS
EFEKT 29

Paliwo Węgiel kamienny sortymentu groszek

Moc cieolna kW 17,5 511** 22,4 6r7" 29,3 8r6"" (100+8)7o Qx "*"

Sprawność 11
o//0 89,9 90r7** 88,7 91o3" 88,7 87o9"

> 88o2 - 17 kw'**
> 88,4 - 23 kw'**
> 88.5 - 29 kw,*,

a

ri

Co
mg/m3

126 488** 128 272,, 165 394*, < 500

NO* 267 255*" 262 304** 464 ąrrxx bez wymagań

oGC 4 7,, 4 8" 8 1 0** <20

Pvł 24 16** 29 14,* 32 20" ( zJQxxx

w przeliczeniu na 70%o udziału tlenu w spalinach suchych
") dotyczy obciązenia obniżonego < 307o nominalnej mocy cieplnej
"''l dotyczy tylko mocv nominalnei

ŁóCrź, dnia 25.01.202l r.
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